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Montascale

Pianta piano primo
seconda soluzione

N.B.
Nei locali che la sola finestra non rispetta i minimi di areazione,
vi sarà una integrazione meccanica della ventilazione.

Per maggiori dettagli circa la scala d'esodo e per il nuovo
ascensore si vedano le tavole strutturali.

N° Locale Superficie
locale

Superficie
aeroilluminante

1 Sala  mq
mq =2,10 x3 =

esposizione 129,79
6,30

129,79 /8 =16,22 >  6,30

2 Biblioteca  mq
mq =

tematica 16,63 16,63 /8 =2,08 < 2,10

Il valore sarà integrato meccanicamente 

3 Biblioteca  mq 19,06 19,06 /8 =2,38 > 2,10

4 Biblioteca  mq 16,63 16,63 /8 =2,08 < 2,10

2,10

mq =2,10

mq =2,10

5 Ambito  mqzona museale 78,29 78,29 /8 =9,79 < 16,45
mq =2,10+1,19 x5 = 16,45

6  mq 34,05 34,05 /8 =4,26 < 9,87
mq =2,10+1,19 x3 = 9,87

7
Aula 15 posti

 mq 12,74 12,74 /8 =1,59 < 3,29
mq =2,10+1,19 = 3,29

WC

Pianta piano seminterrato

tematica 

tematica 

Il valore sarà integrato meccanicamente 

N° Locale Superficie
locale

Superficie
aeroilluminante

1 Ristorante  mq
mq =7,77 (x4) +14,26 (x2) =

202,39
59,60

202,39 /8 =25,30 < 59,60

2 Bar /  mq
mq =4,34 x5 =

82,97 82,97 /8 =10,37 <21,70

3 Magazzino /  mqDispensa 20,09 20,09 /8 =2,51 <4,55

4  mq 16,93

21,70

5  mq 16,14

Caffetteria

16,93 /8 =2,12 <4,34
mq =4,34

16,14 /8 =2,02 <4,34
mq =4,34

Pianta piano primo

mq =4,34 x2 =8,68

Magazzino /
Dispensa

WC
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3

A.T.L.  mqreception 17,23 17,23 /8 =2,15 <4,55

4

Punto  mqvendita 17,39

mq =4,55

5

Outlet  mqdel riso 18,95

6
 mq 18,92

7
 mq 19,70

Pianta piano rialzato

17,39 /8 =2,17 <4,55
mq =4,55

18,95 /8 =2,37 <4,55
mq =4,55

Outlet
del riso 18,92 /8 =2,36 <4,55

mq =4,55

Outlet
del riso 19,70 /8 =2,46 <4,55

mq =4,55

8
 mq 18,87Outlet

del riso 18,87 /8 =2,36 <4,55
mq =4,55 x2 =9,10

 mq 19,11Deposito /
Magazzino 19,11 /8 =2,39 <9,10

mq =4,55 x2 =9,10

10
 mq 16,61Deposito /

Magazzino 16,61 /8 =2,08 <4,55
mq =4,55

 mq 14,35 14,35 /8 =1,80 <4,55
mq =4,55

WC
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N° Locale Superficie
locale

Superficie
aeroilluminante

1 Atrio  mq
mq =12,05 +10,87 +4,55 (x2)=

146,00
32,02

146,00 /8 =18,25 < 32,02
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Pianta piano rialzato

Pianta piano primo
prima soluzione

Pianta piano seminterrato

Locale
Pompa

Montascala
per disabili

Cartongesso a schermatura
del Ventilconvettore e griglia
di chiusura superiore

Cartongesso a schermatura
del Ventilconvettore e griglia
di chiusura superiore

Sostituzione della griglia
metallica esistente con
una nuova e non apribile.

C.T.

solaio REI120 per
compartimentazione
scala

nuova
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95140
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6  mq 13,90 13,90 /8 =1,73 <3,90
mq =3,90

Retrocucina

6

Per i locali privi di finestra i minimi di areazione saranno
assicurati mediante areazione forzata.


